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1. Einleitung / Rahmenbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Hydraulik 

In der Praxis werden oft unbefriedigende Betriebszustände 
angetroffen, die zum Teil energetisch schlecht und auch 
instabil betrieben werden. 
 
Oft wird versucht, mit dem übergeordneten Leitsystem via 
Parameterverstellungen den Betrieb richtig zu stellen. Werden 
gewisse Grundlagen der Regeltechnik / Hydraulik auf der 
"untersten Ebene"  des Anlagebaus nicht eingehalten, so ist 
dies fast nicht zu lösen. 
 
Dies kann zur Folge haben, dass nachträgliche Investitionen 
zur Behebung getätigt werden müssen. 
 

1.1 Einleitung 
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1. Einleitung / Rahmenbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Hydraulik 

Hydraulik der Systeme muss stimmen. 
 

Regeltechnische Auslegungen und Parametrierungen (gemäss 
Funktionsbeschrieb) müssen richtig definiert und umgesetzt sein. 
 
Funktionskontrollen sind alle durchgeführt (Sommer- und Winterbetrieb). 
 
Bei grösseren Anlagen sind übergeordnete integrale Tests (Schnittstellen 
zu anderen Gewerken ) auch durchgeführt  worden. 

1.2 Rahmenbedingungen 
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2. Aufgabe des Planers 

Hydraulik 

2.1 Haustechnikplaner HLKS 

Definitionen der Nutzungszonen mit Bauherr (Raumschallpegel, Raumtemperaturen, 
Raumfeuchten usw.). 
 

Konzepte Gebäudetechnik erstellt (Gebäudeübersicht Anlagen, Technische Daten , z.B. 
Luftmengen, Kühllastberechnungen, Wärmebedarf, Erzeugung, Verbraucher).  
 

Definitionen der Technikzentralen, Steigzonen und Vertikalerschliessungen. 
 

Prinzipschema Hydraulik der einzelnen Anlagen erstellen mit techn. Daten und 
Funktionsdiagrammen oder Beschriebe. 
 

Definitionen der Wassermengen, Luftmengen. 
 

Auslegung der Förderaggregate (Ventilatoren, Pumpen). 
 

Auslegung der Regelapparate (Mischventile, Luftboxen, KVR, VAV, Raumfühler, 
Aussenfühler, CO2 usw.). 
 

Begleitung der Realisierung, Einhaltung der Konzepte. 
 

Durchführung bzw. Kontrolle der Funktionskontrollen und Abnahmen. 
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2. Aufgabe des Planers 

Hydraulik 

2.2 Planer MSRL 

Datenpunktlisten erstellen. 
 
Definition MSRL-Topologie (Leitebene, Unterstationen, Feldebene). 
 
Betriebskonzept mit Bauherr besprechen. 
 
Beschriebe Funktionen mit HLKS-Planer bereinigen. 
 
Schnittstelle zu anderen Gewerken einbinden und definieren. 
 
Brandabschnitte mit Planer definieren. 
 
Sicherheiten, Redundanzen besprechen. 
 
Abnahmen durchführen und kontrollieren. 
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3.1 Steuerung 

3. Steuerung / Regelung 

Hydraulik 

nachfolgend ein kurzer Vergleich: 

Beispiel einer automatischen Steuerung 

Das Steuern - die Steuerung - ist der 
Vorgang in einem System, bei dem eine oder 
mehrere Grössen als Eingangsgrössen 
andere Grössen als Ausgangsgrössen auf 
Grund der dem System eigentümlichen 
Gesetzmässigkeit beeinflussen. 
Kennzeichen für das Steuern ist der offene 
Wirkungsablauf über das einzelne 
Übertragungsglied oder die Steuerkette. 
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3.2 Regelung 

3. Steuerung / Regelung 

Hydraulik 

Beispiel einer automatischen Regelung 

Das Regeln - die Regelung - ist ein Vorgang, 
bei dem eine Grösse, die zu regelnde 
Grösse (Regelgrösse), fortlaufend erfasst, 
mit einer anderen Grösse, der 
Führungsgrösse, verglichen und abhängig 
vom Ergebnis dieses Vergleichs im Sinne 
einer Angleichung an die Führungsgrösse 
beeinflusst wird. Der sich dabei ergebende 
Wirkungsablauf findet in einem 
geschlossenen Kreis, dem Regelkreis statt. 
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3.3 Vergleich Steuerung - Regelung 

3. Steuerung / Regelung 

Hydraulik 

a) Steuerung                                 b) Regulierung 

Das Bild zeigt am Beispiel einer Aussenluft-
Beimischung auf sehr einfache Art den 
Unterschied zwischen einer Steuerung und 
Regelung. Im Beispiel a) mit dem 
Temperaturfühler (1) im Aussenluftstrom ist es 
eine Steuerung. Jeder Aussenlufttemperatur 
entspricht eine bestimmte Klappenstellung, wie 
sie vom Steuergerät (2) befohlen wird. Die 
Temperatur des Zuluftstroms stellt sich 
dementsprechend ein. Im Beispiel b) ist es eine 
Regelung. Der Fühler im Zuluftstrom (3) meldet 
die Temperatur an das Regelgerät (4). Dieses 
gibt die notwendigen Stellbefehle an die 
Klappmotoren. Die Temperatur des Zuluftstroms 
stellt sich dementsprechend bei, wird aber - im 
Unterschied zur Steuerung - gemessen und 
wieder ans Regelgerät zurückgemeldet. 
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4.  Die vier hydraulischen Grundschaltungen 

Hydraulik 
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4.  Die vier hydraulischen Grundschaltungen 

Hydraulik 

Darstellung hydraulische Schaltungen 
 
Für die Darstellung von hydraulischen Schaltungen sind heute hauptsächlich zwei 
Darstellungsarten üblich:  

Die geographische Darstellungsart zeigt Rohrleitungen und Apparate etwa in der Lage, wie 
sie auf der Anlage montiert sind. 
Die synoptische Darstellungsart zeigt immer oben den Hauptvorlauf, unten den Hauptrücklauf 
und dazwischen, von links nach rechts fortschreitend Erzeuger und Verbraucher. 

Die geographische Darstellungsart ist für den Praktiker sicher leichter verständlich und deshalb 
für die Ausführung unerlässlich. Die synoptische Darstellungsart biete vor allem dem 
Regelungstechniker einige Vorteile: die einzelnen hydraulischen Kreise sind nämlich 
übersichtlicher dargestellt, und es kann leichter mit Normschemata gearbeitet werden. 
 
 
Drossel-, Beimisch-, Umlenk- und Einspritzschaltungen 
 
Praktisch alle hydraulischen Schaltungen, die in der Haustechnik vorkommen, basieren auf 
diesen vier Grundschaltungsarten.  
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Hydraulik 

5.  Ventilautoritäten 
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Hydraulik 

5.  Ventilautoritäten 
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Hydraulik 

5.  Ventilautoritäten 
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6.  Fühlerplatzierungen 

Hydraulik 
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6.  Fühlerplatzierungen 

Hydraulik 
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6.  Fühlerplatzierungen 

Hydraulik 
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Alle Medien wie Luft, Wasser usw. müssen mittels Einstellarmaturen 
gemessen und abgeglichen werden. 
 
Bedingung ist, dass durch den Planer eine Druckverlustberechnung gemacht 
wurde und in Folge davon die Einstellwerte der Einstellarmaturen auf dem 
Prinzipschema angeschrieben sind. 
 
Stichprobenkontrolle auf der Anlage sind unbedingt zu empfehlen, da diese 
Arbeiten häufig nicht gemacht werden. 

7.  Hydraulischer Abgleich 

Hydraulik 
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8.  Fallbeispiele aus der Praxis 

Hydraulik 

8.1 "Todsünde 1: Zu hohe Rücklauftemp. infolge: 
 - Umlenkschaltung 
 - fehlende Absperrventile 

- WW-Speicherlad. mit eingeb. WT  

- Umlenkschaltung 

- Luftheizapp. ohne Absperrventil 
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Hydraulik 

8.1 "Todsünde 1: Zu hohe Rücklauftemperaturen infolge: 
  
 - Überströmventilen  
       - falsche Ausschaltwerte bei WW-Speicherladung 

< 
55

°C
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> 35° aus 

t RL = 65 °C!!! 
> 60° aus 

60°C 
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Folge von zu hohen Rücklauftemperaturen: 
- WRG-Speicher werden via Rücklauf "fossil" aufgeladen 
- Brennwertheizkessel kondensieren nicht => 5-8% schlechterer Nutzungsgrad 
- Solaranlagen mit Heizungsunterstützung können nur bei sehr hoher Einstrahlung  
  Wärme an Speicher abgeben (kühle Zone wird je nach Einführung RL erwärmt) 
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8.  Fallbeispiele aus der Praxis 

Hydraulik 

8.2 "Todsünde 2: Zu komplizierte Hydraulik, nicht überschaubar 
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8.3 "Todsünde 3: Nicht beachten von unterschiedlichen  
        Temperaturniveaus bei Parallelbetrieb 
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8.4 "Todsünde 4: Serieschaltung von WRG und fossiler Nachwärmung,  
        wenn Rücklauftemperatur bei Nachwärmung zu hoch 
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8.4 "Todsünde 4: Serieschaltung von WRG und fossiler Nachwärmung,  
        wenn Rücklauftemperatur bei Nachwärmung zu hoch 
- Folge: Fossile Wärme wurde im Rückkühler "weggekühlt" 
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8.5 "Todsünde 5: Nicht Beachtung des realen, dynamischen Betriebs 
 
- Wesentlich mehr WW-Ladezyklen als angenommen (WW-Zirkulation) 

Bsp. 14 WW-Ladezyklen in 24 Stunden wegen WW-Zirkulation 



 
Erfahrungsaustausch Betriebsoptimierung Umsetzungspsychologie 

8.5 "Todsünde 5: Nicht Beachtung des realen, dynamischen Betriebs 
- Sehr  grosser Wasserinhalt Zuleitung 

DN 200 100 m lang => V= 3m3 
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8.6 "Todsünde 6: Entlüftungen fehlen 

Auswirkungen in konkreten Fallbeispielen erlebt: 
 

eingestellt, wegen Komfortproblemen WRG konnte nicht mehr geforderte 
Vorlauftemp. erbringen 
 
Zuluft wurde durch Hauswart manuell abgestellt, weil Frostschutz immer 
Alarm auslöste => keine WRG mehr 
 
Komfortprobleme  
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8.7 "Todsünde 7: zu hoch eingestellte Heizkurven 

Auswirkungen in konkreten Fallbeispielen erlebt: 
 
Nachtabsenkung findet nicht statt 
=> Thermostatventile "merken" nicht dass es Nacht ist 
 
Nachwärmungen fossil werden abgerufen obwohl eigentlich genug Abwärme 
vorhanden wäre 
 
Geräusche, weil Thermostat- und Regelventile immer nur sehr wenig offen 
sind 
 
In älteren Anlagen mit ungedämmten Leitungen wird kategorisch überheizt  
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8.7 Zusammenfassung 

Reales Regelverhalten in verschiedenen Betriebszuständen in 
Planungsphase berücksichtigen (Schwachlastzeiten) 
 
Schaltungen, Überwachung so konzipieren, dass bei falscher Bedienung (zu 
hohe Einstellwerte, Alarmmeldung ertönt, bzw. bei heikle Schaltungen 
generell vereinfachen 
 
Hohe Rücklauftemperaturen generell unterbinden! 
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Regelungstechnik für Heizung und Lüftungsbauer "Schrowang" 
 
Siemensunterlagen, Hydraulik in der Gebäudetechnik 
 
Siemensunterlagen, Richtlinie Fühlermontage 
 
Hydraulische Schaltungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen SWKI 
 
Hydraulische Schaltungen von Wärmepumpen - Heizungsanlagen SWKI 
 
Standardschaltungen von Wärmepumpen, Wärmekraftkoppelungen, 
Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung - Ravel 
 
Steuern und Regeln in der Heizungs- und Lüftungstechnik, Impulsprogramm 
Haustechnik 

 

9.  Hinweise auf einige Unterlagen der Hydraulik 

Hydraulik 


