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1. Energie-Reporting
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3. Anlagencontrolling



Projektumfang

Messtechnik (liefern und einbauen)

- Elektrizität

- Wärme

- Wasser



Beispiel:

Staatliche Akademie der bildenden Künste



…….Messtechnik



Elektrozähler 

(Mittelspannung)

Netz-

analysator

Div. Unterzähler

Wärmezäher

Elektrizität

• Hilfsenergie

• Erzeugung

000 0

Zähler

000 0

Zähler
000 0

Zähler

000 0

Zähler
000 0

Zähler
000 0

Zähler

000 0

NA

000 0

Zähler
000 0

Zähler

Gaszähler

BHKW

Auszug Elektrozentrale

Trafo









000 0

Zähler

000 0

Zähler

000 0

Zähler

000 0

Zähler

Nachteil: Zusätzliches Splitter notwendig 

und ist störungsanfällig

GLT

M-Bus
M-Bus Splitter



000 0

Zähler

000 0

Zähler

000 0

Zähler

000 0

Zähler

Lösung:      Smartbox als M-Bus Router nutzen

GLT hat Priorität



…….Anlagencontrolling
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1. VL/RL-Temperatur messen

2. Gebäudeparameter erfassen
(Wärmeabgabe, Wärmeerzeugung, 

Nutzung, energetische Qualität)

3. Berechnen der Zielheizkurve



Masterbericht



Feldgeräte
Datenserver

Gebäude Ort Bedingungs-

verletzung

Prüfperiode Δ T

… … Heizgruppe 1 Vorlauf Winter 15/16 +11 K

… … Heizgruppe 2 Vorlauf Winter 15/16 +5 K

… … … … …



Feldbericht



Feldgeräte
Datenserver



VL-Temperatur

(Heizgruppe)



Bemerkungen

Positiv Optimierungsvorschläge

+ Tag/Nacht Umschaltung funktioniert - Heizkurve um 5K absenken

+ Sommer/Winter Umschaltung funktioniert

Bewertung



VL-Temperatur

(Heizgruppe Lüftung)



VL-Temperatur

(Heizkessel)



VL-Temperatur

(Heizkessel)







Datenflut (clever) Nutzen

• Zugang zu den Daten schaffen

• Wissen über Anlagen und Komponenten

• Adäquate Auswerte-Software 

Markt verlangt nach integrierter Software

• Energiemanagement-Systeme/Alarme

• Gebäudeautomation/Gebäudeleittechnik

• Facility Management Software
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Vernetzung innerhalb des Gebäudes und

der Gebäude untereinander
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